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Unbedenklichkeitsbescheinigung 12003

(Priifschein)

Erzeugnis: Selbsttatig wirkende Schaltstelle (ENS)

Typ: Aurora PVI-DE

BestimmungsgemaRe Selbsttatig wirkende, dem Verteilnetzbetreiber (VNB) unzugangli-
Verwendung: che Schaltstelle, als Ersatz fur eine jederzeit dem VNB zugang-

liche Schaltstelle mit Trennfunktion.

Die Schaltstelle ist integrierter Bestandteil der PV-Wechselrichter:
PVI-4.6-1-OUTD, PVI-4.6-1-OUTD-S, PVI-3.8-I-OUTD,
PVI-3.8-[-OUTD-S, SSWI-4.6-I-OUTD, SSWI-3.8-I-OUTD

Priifgrundlagen:

DIN V VDE V 0126-1-1: ,Selbsttatige Schaltstelle zwischen einer netzparallelen Eigen-
2006-02 erzeugungsanlage und dem &ffentlichen Niederspannungsnetz*

Das mit Prufbericht 28104311 003 vom 27.06.2011, TUV Rheinland geprifte Sicherheits-
konzept des 0. g. Erzeugnisses, entspricht den zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser Be-
scheinigung geltenden sicherheitstechnischen Anforderungen fir die aufgefiihrte bestim-
mungsgemafe Verwendung.

Abweichend von der Prufgrundlage Abs. 4.3 darf der obere Abschaltpunkt der Frequenziiber-
wachung gemaR FNN ,Technischer Hinweis - Rahmenbedingungen fiir eine Ubergangsrege-
lung zur frequenzabhangigen Wirkleistungssteuerung von PV-Anlagen am NS-Netz

(Marz 2011)" festgelegt werden.
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